
Linguetta per il fissaggio dell'armadio
presente anche sul laterale DX

Le quote indicate (vista superiore) fanno riferimento all'ingresso delle
tubazioni nella parte inferiore dell'armadio

VISTA FRONTALE

VISTA INFERIORE

PRETRANCIATO PER:
- MONOBLOCCO
- CAVI ELETTRICI

PRETRANCIATO PER:
- SANITARIO
- IMPIANTO
- SCARICO

VISTA LATERALE DX

LINGUETTA FISS.
ARMADIO

LINGUETTA FISS.
ARMADIO

LINGUETTA FISS.
ARMADIO

LINGUETTA FISS.
ARMADIO

VISTA LATERALE SX VISTA POSTERIORE
DETTAGLIO PRETRANCIATI

VISTA POSTERIORE
DETTAGLIO FISS. ARMADIO

VISTA SUPERIORE

SCHEMA DI PRINCIPIO. FARE RIFERIMENTO AL PROGETTO DEFINITIVO

8 RITORNO PDC 1" M

7 MANDATA PDC 1" M

6 SCARICO

5 PREDISPOSIZIONE RICIRCOLO 3/4 " M

4 RITORNO IMPIANTO 1" M

3 MANDATA IMPIANTO 1" M

2 USCITA ACQUA CALDA 3/4 " M

1 INGRESSO ACQUA FREDDA 3/4 " M

Data

DIMENSIONALE CASSONE IN WALL
MONOBLOC

22/09/2023 Dimensionale Cassone Monobloc_Daikin_Rev 2023.09

Si riserva il diritto di utilizzo. Da non usare per le dichiarazioni di conformità.
Da non usare ai fini della progettazione.

Via Giuseppe Ripamonti, 85, 20141 Milano MISEDE CENTRALE
Daikin air conDitioning ITALY s.p.a.

FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE DEI
PRODOTTI PER I DETTAGLI DI INSTALLAZIONE  COMPLETI
IL FISSAGGIO DELL'ARMADIO E' A CARICO
DELL'INSTALLATORE E DEVONO AVVENIRE TRAMITE DEI
FISSAGGI(NON FORNITI) BEN DIMENSIONATI.
NOTE:
-CAVIDOTTI POSSONO PASSARE LIBERAMENTE NELL'AREA
DEI PRETRANCIATI
-PRETRANCIATI PREDISPOSTI SU FONDO,SCHIENA
DELL'ARMADIO E LATERALE DESTRO.
-QUESTO DISEGNO NON E' VALIDO COME MANUALE PER
L'INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI
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